
Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Controle complementaire ars

Unité de gestion: SYNDICAT MIXTE DU LIMARGUE - SEGALA

Exploitant: SAUR FRANCE 46

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 29 novembre 2023 à 11h50 pour l'ARS.
Par le laboratoire: PUBLIC LABOS - SITE DU LOT

Nom et type d'installation:

STATION PRÈS DE LA RIVIÈRE - (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau: Esu+eso turb >2 applicable au pmd

Nom du point de surveillance: BÂCHE MÉDIANE DU BOURG - TERROU

Localisation exacte du prélèvement: RESERVOIR INTERMEDIAIRE

Code du point de surveillance: 0000000361 Code installation: 000361 Numéro de prélèvement: 00092251

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des
paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article
D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Qualité des eaux de
consommation humaine
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Mesures de terrain Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION
Chlore libre 0,58 mg(Cl2)/L

Chlore total 0,63 mg(Cl2)/L

Références de
qualité

Limites de
qualités

Analyse laboratoire Résultats Unité Mini Maxi Mini Maxi

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Turbidité néphélométrique NFU <0,5 NFU 0,5 1

MINERALISATION
Conductivité à 25°C 309 µS/cm 200 1 100

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION
Bromates <3 µg/L 10

SOMME DES PESTICIDES
Total des pesticides analysés 0 µg/L 0,5

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...
Acétochlore <0,02 µg/L 0,1

Alachlore <0,02 µg/L 0,1

Métazachlore <0,02 µg/L 0,1

Métolachlore <0,02 µg/L 0,1

MÉTABOLITES PERTINENTS
OXA alachlore <0,05 µg/L 0,1

MÉTABOLITES NON PERTINENTS
ESA acetochlore <0,05 µg/L

ESA alachlore <0,05 µg/L

ESA metazachlore <0,05 µg/L

ESA metolachlore 0,056 µg/L

Metolachlor NOA 413173 <0,05 µg/L

OXA acetochlore <0,05 µg/L

OXA metazachlore <0,05 µg/L

OXA metolachlore <0,05 µg/L
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